
Branndører 

Interne branndører er en viktig del av brannsikkerheten i bygningen. De utsettes for 
slitasje gjennom konstant åpning og lukking, og de kan bli raskere nedslitt enn andre 
brannsikrende elementer i bygningen hvis de ikke vedlikeholdes. 

Jevnlig kontroll skal utføres av den ansvarlige personen (eier eller beboer) for å 
undersøke dørenes integritet, låser og beslag. 

Omfang og hyppighet for denne kontrollen avhenger av flere faktorer, for eksempel 
type og hvor hyppig den er i bruk samt driftsforhold for de aktuelle produktene. 

 

 


